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第４章 上下水道局が指定する給水管取り出し施工標準図 
  

１ 上下水道局が指定する給水管取り出し施工標準図  

 
（１）ポリエチレン管（ＰＰ）φ20～φ40ｍｍ  

 

 

 

 

 
 
 
（２）鋼管φ20～φ40ｍｍ 

（ＳＧＰ－ＶＢ・ＶＤ・ＰＢ・ＰＤ） 
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（３）ポリエチレン管（ＰＰ）φ50ｍｍ 

 
   鋼      管（ＳＧＰ－ＶＢ・ＶＤ・ＰＢ・ＰＤ） 
 

 

 

 

 

（４）ダクタイル鋳鉄管（ＤＩＰ・ＧＸ・ＰＥ）φ75ｍｍ以上 

 
 
 
 
 

 

  


